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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia rikkivetypitoisuuksia paineellisen siirtoviemärin jälkeises-
sä viettoviemärissä. Tavoitteena oli selvittää mitattujen rikkivetypitoisuuksien ja asukkaille tehdyn haju-
kyselyn avulla hajuhaittojen ilmenemistä asuinalueella, kun jätevettä kemiallisesti hapettavan kemikaalin 
syöttö keskeytetään. Rikkivetyä muodostuu paineviemärissä anaerobisissa olosuhteissa. Rikkivety aihe-
uttaa betonin korroosiota, hajuhaittoja sekä on terveydelle haitallista.  
 
Vietto-osuudella sijaitsevista tarkastuskaivoista mitattiin rikkivetypitoisuus ilmasta jatkuvatoimisella 
rikkivetymittarilla. Mittauspisteitä oli kuusi. Kussakin mittauspisteessä suoritettiin ensin 48 tunnin mit-
taiset mittausjaksot. Kemikaalin syötön lopetuskokeen aikana rikkivetyä mitattiin 24 tunnin jaksot neljäs-
sä mittauspisteessä. Lopetuskokeen jälkeen mitattiin uudestaan 48 tunnin mittausjaksot kaikissa mittaus-
pisteissä. Hajukyselyt tehtiin pyytämällä asukkaita pitämään hajupäiväkirjaa kolmen viikon ajan mittaus-
jakson puolivälissä.  
 
Saatujen tulosten perusteella rikkivety aiheuttaa hajuhaittaa erityisesti keskellä asuinaluetta sijaitsevan 
kaivon ympäristössä, mikäli kemikaalia ei annostella. Tulosten perusteella kemikaali alentaa merkittäväs-
ti rikkivetypitoisuuksia ja estää hajuhaittojen syntymisen. Ilman kemikaalin annostelua mitatut rikkive-
typitoisuudet aiheuttavat hajuhaittojen lisäksi korroosiota sekä ovat riski työturvallisuudelle. Rikkivety-
pitoisuuksien selvittämistä paineellisten siirtoviemäreiden purkupaikkojen jälkeisillä viettoviemä-
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Jätevesiviemärit ovat olennainen osa jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Tyypillisesti jäte-
vesiviemäreitä on kuitenkin pidetty vain jäteveden kuljetuksen jätevedenpuhdistamol-
le mahdollistavana osana ja on jätetty huomiotta se, että jätevesiviemäri on käytännös-
sä biologinen reaktori, missä tapahtuu paljon erilaisia biokemiallisia reaktioita. Näillä 
viemärissä tapahtuvilla reaktioilla on suuri merkitys jäteveden fysikaalis-kemialliseen 
koostumukseen. (Qteishat ym. 2011.) Jätevesiviemäreissä muodostuvista yhdisteistä 
rikkivety (H2S) on kaikista hankalin sen aiheuttamien korroosion, haju- ja terveyshait-
tojen takia. Rikkivetyyn liittyvät haitat ovatkin viime vuosina enenevissä määrin 
nousseet huolen aiheeksi niin vesihuollon toimijoiden kuin kansalaisten keskuudessa. 
Jätevedenkäsittelyn keskittyessä yhä suurempiin yksiköihin siirtoviemäreiden pituudet 
ovat kasvaneet jopa kymmeniin kilometreihin, mikä puolestaan aiheuttaa jäteveden 
viipymän pitenemistä niissä. Siirtoviemäreiden purkupaikat sijaitsevat usein asutuksen 
lähettyvillä ja rikkivedystä aiheutuvat hajuhaitat ovat paikoin merkittäväkin ongelma.  
 
Rikkivedyn muodostumisen kannalta viemärilinjojen pitkät paineviemäriosuudet ovat 
ongelmallisimpia, sillä niissä syntyy herkästi hapettomat olosuhteet. Hapettomat olo-
suhteet syntyvät jäteveden liian hitaan virtaaman ja liian vähäisen uudelleen hapettu-
misen takia. Jätevedessä oleva eloperäinen aines kuluttaa nopeasti loppuu kaiken 
liuenneen hapen sekä muut hapenlähteet kuten nitraatit. Jäteveden ollessa anaerobises-
sa tilassa, sulfaatin pelkistäjäbakteerit alkavat muodostaa biofilmissä sulfidia, joka 
päädyttyään jäteveteen reagoi rikkivedyksi. Jäteveden purkautuessa paineviemäristä, 
pääsee jäteveteen liuennut rikkivety vapautumaan viettoviemärin ilmatilaan. Vapautu-
nut rikkivety aiheuttaa siihen liitetyt korroosio-ongelmat sekä haju- ja terveyshaitat. 
Rikkivedystä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi on vuosien varrella kehitetty eri-
laisia tekniikoita. 
 
Tämä opinnäytetyö on jatkoa Hiltusen (2012) tekemälle selvitykselle rikkivetypitoi-
suuksista Mikkelin viemäriverkostossa Porrassalmentien haarassa. Hiltusen (2012) 
tekemän selvityksen perusteella oli aiheellista tehdä jatkotutkimuksia rikkivetypitoi-
suuksiin liittyen Mikkelissä. Tämä opinnäytetyö on tehty yhdessä Mikkelin Vesilai-
toksen ja Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluiden kanssa. Tämän opinnäytetyön tar-
koituksena on tutkia hajuhaitoista kärsivässä kohteessa esiintyviä rikkivetypitoisuuk-
sia sekä viemärilinjalla sijaitsevan hajunpoistoyksikön jätevettä kemiallisesti hapetta-
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van kemikaalin vaikutusta esiintyviin rikkivetypitoisuuksiin. Tavoitteena on selvittää, 
kuinka suurina pitoisuuksina rikkivetyä esiintyy asuinalueen halki kulkevassa vietto-
viemärissä sekä selvittää asukkaille tehdyn hajukyselyn avulla hajuhaittojen ilmene-
mistä asuinalueella, kun kemikaalin syöttö keskeytyy. Kemikaalin syöttö voi keskey-
tyä esimerkiksi laitevian vuoksi. 
 
 
2 RIKKIVETY JÄTEVESIVIEMÄREISSÄ 
 
Rikkivety (H2S) on myrkyllinen, väritön ja helposti syttyvä kaasu. Rikkivedyn haju on 
hyvin epämiellyttävä ja muistuttaa mädäntynyttä kananmunaa. Rikkivedyn hajukyn-
nys on hyvin matala, vain 0,008 ppm (0,011 mg/m
3
). (Työterveyslaitos 2011a.) Jäte-
vedenkäsittelylaitoksissa ja jätevesiviemäreissä rikkivetyä muodostuu bakteeritoimin-
nan seurauksena. Rikkivetyä esiintyy myös luonnossa sekä muodostuu teollisissa pro-
sesseissa. Luonnossa rikkivetyä esiintyy esimerkiksi kuumissa lähteissä ja suokaasuis-
sa. Teollisuuden prosesseissa, kuten selluteollisuudessa tai nahkateollisuudessa, rikki-
vetyä voi vapautua natriumsulfidia sisältävien liuosten sekoittuessa happojen kanssa. 
(U.S. Department of Health & Human Services 1997.) 
 
2.1 Rikkivedyn muodostuminen viemärissä 
 
Rikkivedyn muodostuminen jätevesiviemäristössä on mikrobiologinen prosessi, joka 
tapahtuu anaerobisessa eli hapettomassa tilassa viemärin seinämän biofilmissä ja poh-
jan sedimentissä (Vincke ym. 2000). Tällaiset olosuhteet esiintyvät etenkin pitkillä 
paineviemäriosuuksilla liian hitaan virtaaman ja jäteveden puutteellisen uudelleen 
hapettumisen seurauksena. Sekaviemäröinnissä voi runsas hulevesi aiheuttaa paino-
voimaisesti toimivan viettoviemärin virtaamisen täytenä ja viettoviemäriin voi muo-
dostua hapettomat olosuhteet. (Tanskanen 2013.) 
 
Rikkivedyn muodostumiseen johtava prosessi alkaa, kun jätevedessä oleva eloperäi-
nen aines kuluttaa jätevedestä loppuun kaiken liuenneen hapen ja nitraatit (Hvitved-
Jacobsen & Nielsen 2000). Kun muita yhdisteitä ei ole enää saatavilla, alkavat anae-
robiset sulfaatin pelkistäjäbakteerit (etenkin Desulfibrio ja Desulfotaculum) käyttää 
jätevedessä olevaa epäorgaanista sulfaattia hapenlähteenä (vetyatomin vastaanottaja-
na) energiakierrossaan ja orgaanista ainesta, kuten aminohappoja, hiilivetyjä ja or-
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gaanisia happoja ravinnonlähteenään (vetyatomin luovuttajana). (U.S. EPA 1985.) 
Sulfaatin pelkistysreaktiossa (reaktioyhtälö 1) muodostuu ensin sulfidia, joka diffusoi-
tuu biofilmistä jäteveteen ja reagoi siellä heti edelleen vetyatomien kanssa rikkivedyk-
si reaktioyhtälön 2 mukaisesti: 
 
   
                     
                     
→                                 (1) 
                  (2) 
 
2.1.1 Biofilmin toiminta 
 
Biofilmi on viemärin seinien vedenalaisiin osiin muodostuva, mikro-organismien 
muodostama monimutkainen kompleksi. Biofilmi koostuu monista erilaisista mikro-
organismeista, kuten bakteereista, sienistä, alkueläimistä ja levistä. Mikro-organismit 
kiinnittyvät viemäriputken seiniin ja erittävät ympärilleen limamaisen kerroksen, mikä 
suojaa niitä poishuuhtoutumiselta, myrkyiltä ja saalistajilta. (Cohn ym. 2010.) Viemä-
rin pohjalle muodostuva sedimentti on viemärin pohjalle painunutta ainesta, joka 
yleensä on huonosti biohajoavaa orgaanista ainesta ja epäorgaanista kiintoainesta. 
Sedimentin päälle voi muodostua biofilmiä. (Pyykkönen 2010.) Biofilmin merkitys 
rikkivedyn muodostumiselle on mahdollistaa anaerobiset olosuhteet sulfaatin pelkistä-
jäbakteereille, vaikka jätevedessä olisikin liuennutta happea (Boon 1992). 
 
Biofilmin rakenne (kuva 1) voidaan jakaa kolmeen kerrokseen: aerobiseen kerrokseen, 
anaerobiseen kerrokseen ja reagoimattomaan kerrokseen (Boon 1992). Biofilmissä on 
päällimmäisenä jätevesivirtaa kohden oleva aerobinen kerros, johon jätevedessä oleva 
liuennut happi diffusoituu. Siellä aerobiset bakteerit käyttävät hapen nopeasti loppuun, 
eikä happi pääse alempana biofilmissä olevaan anaerobiseen kerrokseen asti. Anaero-
bisessa kerroksessa ovat sulfaatin pelkistäjäbakteerit ja sulfidin muodostus pystyy 
siellä vielä tapahtumaan. Anaerobisen kerroksen alla, lähimpänä viemärin seinämää 
oleva reagoimaton kerros on käytännössä inertti, koska sinne asti ravinteet eikä happi 




KUVA 1. Biofilmin rakenne, muokattu (WERF 2007). 
 
Muodostuneen sulfidin diffuusio biofilmistä jäteveteen riippuu jätevedessä olevan 
liuenneen hapen määrästä, sillä jos jätevedessä on liuennutta happea yli 1 mg/l, happi 
diffusoituu päällimmäisenä olevaan aerobiseen kerrokseen. Niin kauan, kuin jäteve-
dessä on liuennutta happea, anaerobisesta kerroksesta kohti jätevesivirtaa diffusoituva 
sulfidi hapettuu aerobisessa kerroksessa kemiallisesti tai biologisesti, eikä se pääse 
diffusoitumaan jäteveteen asti. (U.S. EPA 1985.) Aerobisessa kerroksessa elävät bak-
teerit käyttävät anaerobisesta kerroksesta nousevaa sulfidia ja muita aineita ravinnon-
lähteenään ja hapettavat sulfidin nopeasti takaisin sulfaatiksi ja mm. tiosulfaatiksi 
(WERF 2007). Mikäli jätevesi on hapettomassa tilassa eli liuennutta happea on hyvin 
vähän (alle 0,1 mg/l), pääsee sulfidia karkaamaan biofilmistä jäteveteen. Jätevedessä 
sulfidi joko reagoi vetyatomien kanssa rikkivedyksi, hapettuu alkuainerikiksi tai rea-
goi metallien kanssa muodostaen liukenemattomia metallisulfideja. (Nielsen ym. 
2006.)  
 
Biofilmin paksuuteen vaikuttavat mm. jäteveden virtausnopeus ja siitä aiheutuva eroo-
sio, liuennee hapen määrä, pH, lämpötila ja ravinteiden määrä (Pyykkönen 2010). 
Biofilmin aerobisen kerroksen paksuus riippuu läsnä olevan liuenneen hapen määräs-
tä. Jos liuennutta happea on läsnä, aerobinen kerros on tyypillisesti paksuudeltaan vain 
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0,1 mm. Mutta mikäli liuennutta happea on useita mg/l, voi aerobinen kerros olla pak-
sumpikin. Jos taas liuennutta happea ei ole läsnä, voi koko aerobinen kerros hävitä. 
Anaerobinen kerros puolestaan on usein vain muutamien millimetrin kymmenyksien 
paksuinen, mutta se on silti riittävä sulfidin muodostumiselle. Tyypillisesti koko bio-
filmi on paksuudeltaan 0,3- 3 mm. (Boon 1992.)  
 
2.1.2 Rikkivedyn vapautuminen viemärin ilmatilaan 
 
Rikkivedyn vapautuminen jätevedestä viemärin ilmatilaan on tärkeä prosessi rikkive-
dyn aiheuttamien haittojen ymmärtämiseksi. Vain kaasufaasissa oleva rikkivety aihe-
uttaa siihen yhdistetyt haitat eli korroosion, haju- ja terveyshaitat. (Jensen 2009, 14.) 
Rikkivedyn nouseminen vesifaasista kaasufaasiin kuvaillaan usein Henryn lain avulla. 
Henryn laki kuvaa yhdisteen taipumusta haihtua nestefaasista laimeissa liuoksissa. 
Helposti haihtuvilla yhdisteillä on suuri Henryn vakio. Tällaisia yhdisteitä ovat rikki-
vedyn lisäksi esimerkiksi happi, etyylimerkaptaani ja metyylimerkaptaani. (Vollertsen 
ym. 2006.)  
 
Rikkivedyn määrä viemärin ilmatilassa vaihtelee rikkivedyn dissosioitumattoman 
(H2S) muodon määrästä riippuen Henryn lain mukaisesti (U.S. EPA 1985). On muis-
tettava, että vain H2S- muodossa oleva rikkivety voi siirtyä vesifaasista kaasufaasiin. 
Rikkivety liukenee veteen ja dissosioituu vedessä kolmeen eri muotoon: rikkivedyksi 
(H2S), bisulfidiksi (HS
-
) ja sulfidiksi (S
2-
) (Firer ym. 2007). Rikkivety dissosioituu 
vedessä seuraavan reaktioyhtälön mukaan: 
 
      
              
 
Rikkivedyn nousemiseen viemärin ilmatilaan vaikuttavat pH, lämpötila, virtausnope-
us, turbulenssi ja ilmatilassa olevan hapen määrä (Lahav ym. 2004). Dissosioituneiden 
muotojen määrä riippuu pH:sta. Viemäriolosuhteissa vain ionisoitumattoman H2S- ja 
ionisoituneen HS
-
 -muotojen tasapainolla on väliä, sillä sulfidi-ioni S
2-
 esiintyy suuri-
na määrinä vain pH:n ollessa yli 12. (Boon 1992.) Jäteveden pH:n noustessa rikkive-
dyn prosentuaalinen osuus sulfidien määrästä laskee (kuva 2) (Suomen rakennusinsi-
nöörien liitto RIL ry 2003). Lämpötila vaikuttaa rikkivedyn dissosioitumiseen (Yong-
siri ym.2004). Kun lämpötila on + 25 °C ja pH 7.0, silloin rikkivety dissosioituu jat-
kuvasti ja H2S- ja HS
- 
-muotoja on yhtä paljon (Boon 1992). Lämpötila voi lisätä rik-
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kivedyn vapautumista ilmaan ja vastaavasti myös hapen liukenemista jäteveteen. Jäte-
veteen liuennut happi inhiboi sulfidin muodostusta (U.S. EPA 1985). 
 
KUVA 2. Rikkivedyn osuus sulfidien määrästä (Yongsiri ym. 2004). 
 
Virtausnopeus vaikuttaa rikkivedyn vapautumiseen, mikäli virtausnopeus on voima-
kas, koska silloin turbulenssi lisääntyy. Turbulenssi pirskottaa jätevettä ja lisää vapaa-
ta nestepinta-alaa, josta rikkivedyn emissio ilmaan pystyy tapahtumaan. Turbulenssi 
esimerkiksi kaivoissa ja pumppaamoissa lisää rikkivedyn kertymistä niihin. Voimakas 
turbulenssi voi toisaalta vaikuttaa myös inhiboivasti. Turbulenssissa vastaavasti myös 
happea liukenee jäteveteen enemmän eli tapahtuu ns. uudelleen hapettumista (reaera-
tion). Viemäriputkessa virtaavan jäteveden määrällä on myös vaikutusta nestepinta-
alaan. Mikäli viemäri virtaa täynnä, rikkivetyä ei pääse nousemaan jätevedestä. (U.S. 
EPA 1985.) 
 
2.2 Rikkivedyn muodostumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Rikkivedyn muodostumisen kannalta tärkeimmät tekijät ovat jäteveden happipitoi-
suus, sulfaatin määrä, lämpötila, pH sekä orgaanisen aineksen määrä ja laatu. Rikki-
vedyn muodostumiseen vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös viemärin tekniset 
ominaisuudet, kuten putken koko, virtaaman syvyys, jäteveden virtausnopeus sekä 
viipymä viemärissä. (Hvitved-Jacobsen & Nielsen 2002.) Jäteveden redox -
potentiaalin avulla voidaan arvioida jäteveden potentiaalia suorittaa erilaisia biologisia 





Jäteveteen liuenneen hapen määrä vaikuttaa sulfidin diffuusioon biofilmistä jäteve-
teen. Liuenneen hapen läsnäolo kiihdyttää aerobisten bakteerien toimintaa ja lisää 
biofilmin aerobisen kerroksen paksuutta. Se lisää matkaa, jonka ravinteiden ja sulfaa-
tin täytyy kulkea anaerobiseen kerrokseen, jotta sulfidin muodostuminen voisi tapah-
tua. Vastaavasti se lisää todennäköisyyttä, että kaikki jäteveteen pyrkivä sulfidi hapet-
tuu aerobisessa kerroksessa biologisesti tai kemiallisesti, eikä sulfidi pääse diffusoi-
tumaan jäteveteen. (U.S. EPA 1985.) Tarvittava liuenneen hapen määrä, jotta sulfidin 
muodostuminen estyy, vaihtelee laajasti. Tyypillisesti määrä voi olla 0,5 mg/l, mutta 
joissain tapauksissa tarvitaan jopa 1,0 mg/l tai enemmän. (Boon 1992.) 
 
2.2.2 Redox -potentiaali 
 
Jäteveden redox -potentiaalin avulla voidaan arvioida jäteveden kykyä suorittaa erilai-
sia biologisia hapetus-pelkistysreaktioita. Redox -potentiaalin avulla voidaan tunnistaa 
millaisia biologisia reaktioita jätevedessä tapahtuu, sillä reaktiot tapahtuvat niille omi-
naisilla redox -potentiaaleilla (taulukko 1). Redox -potentiaali on positiivinen, kun 
jätevedessä on läsnä hapettavaa ainetta, kuten happea. Pelkistävien aineiden, kuten 
sulfaatin läsnä ollessa, redox -potentiaali on negatiivinen. Sulfaatin pelkistymistä ta-
pahtuu, kun redox -potentiaali on selvästi negatiivinen (-50– -250 mV). Redox -
potentiaalin ollessa alle -100 mV, muodostuu haisevia yhdisteitä fermentaatio proses-
sissa rikkivedyn muodostumisen lisäksi. (YSI Environmental 2008.) 
 
TAULUKKO 1. Biokemiallisia reaktioita vastaavat redox -potentiaalit (YSI En-
vironmental, muokattu 2008). 
Biokemiallinen reaktio Vastaavat redox -potentiaalit, mV 
Nitrifikaatio +100– +350 
cBOD poisto vapaan hapen kanssa +50– +250 
Biologinen fosforinpoisto +25– +250 
Denitrifikaatio +50– -50 
Sulfidin (H2S) muodostuminen -50– -250 
Biologinen fosforin vapautuminen -100– -250 
Fermentaatio -100– -225 
8 




Lämpötila vaikuttaa jäteveden mikrobiologiseen aktiivisuuteen. Noin + 20 °C on bak-
teeritoiminnalle suotuisin lämpötila. Lämpötilan nousu kiihdyttää sulfidin tuotantoa. 
(Vesilaitosyhdistys 2011.) Lämpötilan nouseminen asteella lisää sulfaatin pelkistäjä-
bakteerien biologista aktiivisuutta 7 % astetta kohden (+ 30 °C asti) (WERF 2007). 
Lämpötilan lasku puolestaan vaikuttaa sulfaatin pelkistäjäbakteerien aktiivisuuteen 
alentavasti (Vestola & Mroueh 2008). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin 
havaittu, että paineviemäreissä pystyy muodostumaan rikkivetyä merkittävissä määrin 
alhaisissakin lämpötiloissa (+ 6-8 °C) (Hvitved-Jacobsen & Nielsen 2000). Liian kor-
keissa lämpötiloissa (teollisuuden jätevedet) tapahtuu myös muutoksia aktiivisuudessa 




Jäteveden pH vaikuttaa lämpötilan ohella bakteerien aktiivisuuteen. Eniten vaikutusta 
pH:lla on kuitenkin rikkivedyn nousemiseen viemärin ilmatilaan (ks. luku 2.1.2), kos-
ka pH:sta riippuu rikkivedyn dissosioituneiden muotojen määrä jätevedessä. (WERF 
2007.) Jäteveden yleisin pH alue on 6-8, ja silloin bakteeritoiminta on aktiivisinta 
(Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry 2003). Optimi pH sulfaatin pelkistäjäbak-
teereille on 7.0–7.8 (Vestola & Mroueh 2008). Sulfaatin pelkistäjäbakteerien toimin-
nan kannalta pH ei kuitenkaan ole erityisen merkityksellinen tekijä, koska sulfaatin 
pelkistäjäbakteerit esiintyvät pH- arvoilla 5.5-9, eikä pH ole rajoittava tekijä, kun se 
on alle 10. (WERF 2007).  
 
2.2.5 Orgaaninen kuorma 
 
Jäteveden orgaaninen kuorma eli orgaanisen aineksen määrä vaikuttaa sulfidin muo-
dostukseen. Sulfaatin pelkistäjäbakteerit käyttävät ravinnonlähteenään orgaanista ai-
nesta, kuten aminohappoja, hiilivetyjä ja orgaanisia happoja. Mikäli näitä ravintoainei-
ta ei ole tarpeeksi, se voi inhiboida sulfidin muodostumista. (U.S. EPA 1985.) Toisaal-
ta jäteveden runsas orgaanisen aineksen määrä kiihdyttää sulfidin tuotantoa. Asumajä-
tevesistä paljon poikkeavissa teollisuuden jätevesissä voi olla suuriakin määriä sulfaa-
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tin pelkistäjäbakteereille sopivaa orgaanista ainesta sekä sulfaattia. Esimerkiksi elin-
tarviketeollisuudesta tuleville jätevesille on tyypillistä korkea orgaanisen aineksen 
määrä. (Vesilaitosyhdistys 2011.)  
 
2.2.6 Sulfaatin määrä  
 
Sulfaatin pelkistäjäbakteerien käyttämän sulfaatin ja orgaanisen aineksen suhteesta 
(2:1) riippuu, paljonko sulfidia muodostuu. Mikäli sulfaattia on riittävästi, sulfidin 
syntyä rajoittaa orgaanisen aineksen määrä ja vastaavasti, jos sulfaattia on rajoitetusti, 
riippuu muodostuvan sulfidin määrä sulfaatin pitoisuudesta. (U.S. EPA 1985.) Sul-
faatti ei ole rajoittava tekijä, kun pitoisuus on yli 5-15 mgS/l. Tyypillisesti kyseinen 
pitoisuus ylittyy kaikentyyppisissä jätevesissä. (Hvitved-Jacobsen & Nielsen 2000.) 
 
2.2.7 Metalli-ionien määrä 
 
Jätevedessä olevat metalli-ionit muodostavat sulfidin kanssa reagoidessaan liukene-
mattomia metallisulfideja. Näitä ovat mm. rauta, sinkki, kupari, lyijy ja kadmium. 
Asumajätevesissä muodostuneiden liukenemattomien metallisulfidien pitoisuus on 
arviolta 0,2-0,3 mg/l. Teollisuuden jätevesissä voi olla enemmän vapaita metalli-
ioneja, mikä voi vaikuttaa rikkivedyn muodostumiseen alentavasti sitomalla sulfidia 
liukenemattomaan muotoon. (U.S. EPA 1985.) 
 
2.2.8 Viemäriverkoston ominaisuudet 
 
Viemäriverkoston tekniset ominaisuudet, kuten viemäriputken tyyppi, koko, virtaama 
sekä viipymä vaikuttavat osaltaan rikkivedyn muodostumiseen. Rikkivedyn muodos-
tuminen tapahtuu pääosin paineviemärissä, koska siellä syntyvät sulfidin muodostu-
miselle sopivat anaerobiset olosuhteet nopeasti. Painovoimaisissa viettoviemäreissä 
rikkivedyn muodostuminen riippuu viemärin ilmatilassa olevan hapen määrästä ja sen 
liukenemisesta jäteveteen eli jäteveden uudelleen hapettumisasteesta. Viettoviemäris-
sä voi siis muodostua rikkivetyä, jopa merkittävissä määrin, jos happea ei ole läsnä ja 
viemäri virtaa melko täynnä. Pääasiassa vietto-osuuksilla tapahtuu rikkivedyn vapau-
tuminen jätevedestä viemärin ilmatilaan. (Hvitved-Jacobsen & Nielsen 2000.) 
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Viemäri putken koko ja virtaaman syvyys vaikuttavat sulfaatin määrään jätevedessä, 
vaikuttamalla putken pinta-ala/tilavuussuhteeseen. Mitä enemmän on viemärissä vir-
taavan veden syvyys, sitä enemmän on tarjolla vedenalaista pinta-alaa, mihin biofil-
miä pystyy muodostumaan. Siksi halkaisijaltaan suurissa putkissa jäteveden sulfidi 
pitoisuus on pienempi kuin halkaisijaltaan pienissä putkissa. (U.S. EPA 1985.) 
 
Jäteveden virtausnopeus vaikuttaa biofilmin paksuuteen. Virtausnopeuden ollessa 0,8-
1 m/s, biofilmi kuluu ja on ohuempaa (0,1-0,3 mm). Virtausnopeus vaikuttaa myös 
jäteveden viipymään, mikä on oleellisin sulfidin muodostumisen kannalta. (Hvitved-
Jacobsen & Nielsen 2000.) Suomessa paineelliset siirtoviemärit pyritään mitoittamaan 
niin, että viipymä olisi alle 2 tuntia. Yleensä tätä tavoitetta on vaikea saavuttaa ja vii-
pymä muodostuu liian pitkäksi. Kiinteistökohtaiset paineviemärit mitoitetaan niin, että 
viipymä on enintään 8 tuntia. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry 2010.) 
    
 




Rikkivety on hyvin ärsyttävä kaasu ja se läpäisee helposti hengitysepiteelin ja siirtyy 
verenkiertoon, missä se aiheuttaa veren hemoglobiinin muuttumisen sulfhemoglo-
biiniksi, mikä voi aiheuttaa hengityskeskuksen lamaantumisen ja johtaa sydänvauri-
oon. (Karjala 2012.) Siksi rikkivety voi suurina pitoisuuksina johtaa kuolemaan. Rik-
kivedyn vaarallisuutta lisää se, että suurissa pitoisuuksissa (100 ppm) ihmisen hajuais-
ti lamaantuu ja vakavan myrkytyksen riski lisääntyy. (Kaluschue 2004.) 
 
3.1.1 Rikkivedylle altistumisesta seuraavat oireet 
 
Rikkivedylle lievästi altistumisesta merkkinä on silmien ja hengitysteiden ärsytys. 
Vakavissa myrkytystapauksissa oireina ovat olleet huimaus, heikotus, pahoinvointi, 
päänsärky, tajuttomuus, sekavuus ja uneliaisuus. Taulukossa 2 on esitetty eri rikkive-
typitoisuudet ja niissä ilmenevät oireet. Vakavista myrkytyksistä selvinneillä on todet-
tu joissakin tapauksissa jääneen jälkioireina hermostollisia häiriöitä, kuten muistin, 
keskittymiskyvyn ja näön heikkenemistä. Jälkioireista kärsineet ovat lopulta kuitenkin 
parantuneet täydellisesti. (Työsuojeluhallinto 2010.) Toistuva altistuminen rikkivedyl-
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le esimerkiksi työn aikana voi aiheuttaa kaasusilmäksi kutsutun tilan, jossa rikkivedyl-
le altistuneelle henkilölle on muodostunut krooninen silmän sidekalvontulehdus, joka 
saa oireita jo alle 1 ppm:n rikkivetypitoisuuksista. Rikkivedylle altistumisen pitkäai-
kaisista vaikutuksista ei tutkijoilla ole vielä yksimielisyyttä. Joissakin tapauksissa on 
kuvailtu selittämättömiä oireita, kuten väsymystä, huimausta ja ärtyneisyyttä. (Työter-
veyslaitos 2011a.)   
 
TAULUKKO 2. Rikkivetypitoisuudet ja niissä ilmenevät oireet (Työterveyslaitos 
2011a). 
Oireet Pitoisuus (ppm) 
Hajukynnys 0,008 
Silmien ja hengitystien ärsytys 10–20 
Polttavaa kipua, kyynelvuotoa, näön su-
menemista 
50–100 
Hajuaisti lamaantuu 100–150 
Keuhkopöhön mahdollisuus 300 
Voimakasta ärsytystä, päänsärkyä, hui-
mausta, pahoinvointia, heikkoutta ja se-
kavuutta 
100–500 
Viidessä minuutissa vakavia hermostolli-
sia oireita, tajuttomuutta, hengityksen 
lamaantumista ja kuolema puolessa tun-
nissa 
500 






Rikkivety on hieman ilmaa raskaampi yhdiste ja sillä on taipumus kerääntyä suljettui-
hin tiloihin ja painaumiin (Kaluschue 2004). Tämä tulee ottaa huomioon tehtäessä 
töitä pumppaamoilla ja kaivoilla. Rikkivedyn korroosiovaikutus aiheuttaa omat riskin-
sä työturvallisuudelle. Rikkivety edistää metallien korroosiota ja on erityisen hankala 
sähkölaitteille. Pumppaamotiloissa olevien rakenteiden, kuten tikkaiden ja sähkölait-
teiden kunto voivat heikentyä korroosion vaikutuksesta. (Arvonen 2013.) Pumppaa-
moilla työskenneltäessä tulisi noudattaa varovaisuutta ja huolehtia turvallisesta työs-
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kentelystä ennakkotoimenpiteillä. Ennen töiden aloitusta tulisi pumppaamotila tuulet-
taa hyvin. Yksin työskentelyä tulee välttää ja työskennellä parin kanssa. Työskentelyä 
ei pitäisi suorittaa ilman rikkivetypitoisuuksien mittaamista tai ilman suojaimia. (Ma-
veplan Oy 2012.) Rikkivedyn mittaamiseen on kehitetty erilaisia helppokäyttöisiä, 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja mittalaitteita (kuva 3). 
 
 
KUVA 3. Dräger Pac 3500 –rikkivetymittari, muokattu (Dräger 2013). 
 
Työntekijöiden tulisi osata tunnistaa rikkivedylle altistumisesta seuraavat oireet sekä 
osata antaa ensiapua onnettomuuden sattuessa. Mikäli henkilö on altistunut rikkive-
dylle, hänet tulee välittömästi siirtää raittiiseen ilmaan. Jos henkilöllä on hengitysvai-
keuksia, annetaan tekohengitystä tai puhdasta happea, mikäli se on mahdollista. Jos 
potilaan sydän on pysähtynyt, tulee aloittaa painantaelvytys. Kaikissa tilanteissa tulee 
hälyttää apua ja saattaa potilas lääkärin tutkittavaksi. (Työterveyslaitos 2011a.)  Työ-
suojelulain (738/2002) mukaan työnantaja on velvollinen varaamaan työntekijöille 
tarvittavat suojavarusteet ja välineet työn turvalliseen suorittamiseen sekä on velvolli-
nen huolehtimaan työntekijöiden perehdyttämisestä turvallisiin työtapoihin. Työn ja 
työolosuhteiden mukaisesti työntekijöille on annettava ohjeet toimenpiteistä, joihin 
tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ryhdyttävä ensiavun saamiseksi. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksellaan (1213/2011) arviot työntekijöi-
den hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 
(HTP -arvot), jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle 
tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Taulukossa 3 on esitetty rikkivedylle 
asetetut HTP -arvot.  
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TAULUKKO 3. Rikkivedyn HTP -arvot (Sosiaali- ja terveysministeriö). 










Rikkivedyn aiheuttama korroosio betonisissa jätevesiviemäreissä on globaalisti mer-
kittävä ongelma. Betoni on vesihuoltotekniikassa keskeinen materiaali. Betonista ra-
kennetaan tyypillisesti osa viemäriverkkojen putkistoista sekä osa muista verkoston 
rakenteista, kuten kaivoista ja pumppaamoista. Betonista tehdään myös erilaisia altaita 
veden- ja jäteveden käsittelylaitoksiin. Betoni on osoittautunut kestäväksi rakennus-
materiaaliksi, mutta myös betonirakenteet kokevat kemiallisia ja fysikaalisia muutok-
sia ajan mittaan. (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry 2003.)  
 
Ensimmäiset havainnot rikkivedyn aiheuttamasta korroosiosta tehtiin jo 1900-luvun 
lopulla. Tuolloin ei tosin vielä ymmärretty, että rikkivedyn aiheuttama korroosio on 
biologinen reaktio. Vasta 1940-luvulla ymmärrettiin ilmiön biologinen puoli. Nyky-
päivänä rikkivedyn aiheuttamat korroosio-ongelmat ja syntymekanismi ovat tiedossa. 
Rikkivetykorroosio aiheuttaa vuosittain ympäri maailmaa miljoonien dollarien kus-
tannukset. (Wells ym. 2009.)  
 
Betonisten viemäriputkien käyttöikä on suunniteltu olevan noin 100 vuotta nykyisillä 
betonin valmistustekniikoilla ja laatuvaatimuksilla. Todellisuudessa viemärien tekni-
nen käyttöikä on noin 50 vuotta. Rikkivedyn aiheuttama korroosio voi alentaa teknistä 
käyttöikää merkittävästi, jopa kymmeniä vuosia. Käyttöikä riippuu materiaalin kor-
roosion kestävyyden lisäksi kaivu- ja asennustyön laadusta, maaperän olosuhteista 




Korroosion muodostuminen (kuva 4) alkaa rikkivedyn vapautumisesta jätevedestä 
viemärin ilmatilaan. Vapautunut rikkivety liukenee putken yläosaan, johon on tiivis-
tynyt kosteutta tai imeytyy suoraan betonin huokosilmaan. (Parande ym. 2006.)  Siksi 
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on tyypillistä, että korroosiota on vain putken yläosassa ja veden täyttämä osa on vir-
heetön. (Karttunen 1999, 157.) Rikkivety hapettuu alkuainerikiksi hapen läsnä ollessa 
ja sitten edelleen rikkihapoksi (H2SO4) Thiobacillus -sukuun kuuluvien aerobisten 
bakteerien vaikutuksesta, jotka elävät viemärin kosteilla pinnoilla. (Parande ym. 
2006.)  
 
Rikkivetyä hapettavat bakteerit eivät siedä emäksiä. Vastavaletun betonin pH on noin 
12,5. Ennen kuin bakteerit voivat kasvaa betonin pinnalla, pitää pH:n laskea. Kal-
siumhydroksidin muuttuessa aikaa myöten kalsiumkarbonaatiksi (reaktioyhtälö 1), 
alenee pH-arvo noin 10,2:een. Kostealla betonipinnalla karbonaatti muuttuu osittain 
bikarbonaatiksi ja tasapaino muodostuu näiden ja ympäröivän ilman hiilidioksidin 
välille ja pH laskee edelleen (reaktioyhtälö 2). (Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL 
ry 2003.) Kun betonin pH on laskenut tarpeeksi, voivat rikkivetyä hapettavat bakteerit 
kasvaa sen pinnalla. Esimerkiksi Thiobacillus thiooxidans on dominoiva laji, kun pH 
on hyvin alhainen (pH 1-5). (Vincke ym. 2000.) Betonin pH:n laskuun bakteereille 
suotuiselle tasolle kuluu aikaa arviolta muutamista kuukausista useisiin vuosiin (Wells 
ym. 2009).   
 
  (  )                    (1) 
      (  )    (    )      (2) 
 
Kun rikkihapon muodostumista on pystynyt tapahtumaan, rikkihappo alkaa reagoida 
sementissä olevien ainesosien, kuten silikaatti- ja karbonaattiyhdisteiden kanssa. Re-
aktiotuotteena syntyy lähinnä kipsiä. (Wells ym. 2009.) Muina reaktiotuotteina muo-
dostuu vähemmissä määrin mm. kvartsia, jarosiittia ja ettringiittiä. Nämä reaktiotuot-
teena syntyvät ainesosat tarvitsevat enemmän tilaa kuin betonin ainesosana olevat 
kalsiumyhdisteet, jonka seurauksena betoni murentuu. (Jensen 2009, 23.) Etenkin ett-
ringiitin muodostuminen lisää betonin sisäistä halkeilua, mikä lisää pinta-alaa, jonne 
kosteus, bakteerit ja muodostunut rikkihappo pääsevät. Korroosioprosessin tuotteena 
syntyneet yhdisteet muodostavat betonin pinnalle valkoisen saostuman, mikä sisältää 
pääasiassa kipsiä. Muodostuneen korroosiokerroksen paksuus lisääntyy ajan kuluessa. 
Kerroksen merkityksestä korroosion etenemiselle ei kuitenkaan ole vielä selvyyttä. 




KUVA 4. Periaatekuva korroosion muodostumisesta, muokattu (WERF 2007). 
 
3.2.2 Muodostumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Korroosion muodostumiseen vaikuttavat lähinnä, kuinka paljon rikkivetyä on viemä-
rin ilmatilassa ja kuinka paljon rikkivetyä hapettavia Thiobacillus – suvun bakteereita 
esiintyy viemärin kosteassa lakiosassa. Rikkivedyn vapautumiseen vesifaasista vaikut-
tavat tekijät vaikuttavat siis välillisesti myös korroosioon (ks. luku 2.2). Turbulenssi 
pumppaamoissa ja kaivoissa lisää erityisesti rikkivedyn vapautumista ilmaan. Viemä-
rien huono ilmanvaihto edistää rikkivedyn kerääntymistä ilmatilaan ja kosteuden tii-
vistymistä putken yläosaan. (Vincke ym. 2000.) Rikkivetypitoisuuden ollessa alle 5 
ppm, korroosion etenemisnopeus alenee merkittävästi (Smith 2006). 
 
Rikkivetyä hapettavien bakteerien määrästä riippuu, kuinka paljon rikkihappoa pystyy 
muodostumaan (Vincke ym. 2000). Bakteerien aktiivisuuteen vaikuttaa lämpötila, 
joten lämpötilan kohoaminen kiihdyttää myös korroosiota. Vaikuttavia tekijöitä ovat 
myös rikkihapon muodostumisnopeus sekä putkessa virtaavan jäteveden määrä. Seka-
viemäröinnissä voi rankkojen sateiden aikana tapahtua viettoviemäreiden virtaamista 
täytenä, mikä huuhtoo mennessään rikkivetyä hapettavia bakteereita sekä muodostu-
nutta rikkihappoa. Yleensä vaikutus on hetkellinen ja korroosiolle suotuisat olosuhteet 
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palautuvat muutamassa viikossa. (Wells ym. 2009.) Mikäli rikkihapon muodostumi-
nen on nopeaa, voi osa muodostuneesta rikkihaposta tippua kondenssiveden mukana 
jäteveteen ja huuhtoutua virran mukana pois (Vollertsen ym. 2011).  
 
3.2.3 Korroosion vaikutukset 
 
Pitkään jatkunut korroosio voi aiheuttaa suuriakin ongelmia jätevesiviemäreissä ja 
muissa rakenteissa, kuten pumppaamoissa ja kaivoissa. Pahimmassa tapauksessa pa-
hasti vaurioitunut viemäriputki voi jopa romahtaa. Jätevesiviemärin vuotaminen aihe-
uttaa ympäristön pilaantumista, mikä erityisesti pohjavesialueilla ja vesistöjen lähei-
syydessä on haitallista. (Arvonen 2013.) Korroosio aiheuttaa riskejä myös työturvalli-
suudelle, koska se voi heikentää pumppaamoissa olevia tikkaita, työskentelytasoja 
sekä aiheuttaa vaurioita sähkölaitteille. Metallin pinnalle päästessä rikkihappo kiihdyt-
tää pistekorroosiota, mikä heikentää betonin raudoitusta (Parande ym. 2006). Kor-
roosiosta johtuvat vauriot aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia vesihuollon toi-
mijoille.  
 
3.2.4 Korroosion muodostumisen estäminen 
 
Rikkivedyn aiheuttamaan korroosioon ja sen vaikutuksiin voidaan vaikuttaa mm. ma-
teriaalivalinnoilla, hyvällä suunnittelulla sekä erilaisilla tekniikoilla, jotka estävät rik-
kivedyn muodostumisen viemärissä. Betoniputkien korroosion kestävyyteen vaikutta-
vat betonin valmistuksessa käytetyn sementin määrä ja tyyppi sekä kovettuneen beto-
nin ominaisuudet. Sideaineena käytetyn sementtikiven huokoisuus ja betonin tiiveys 
vaikuttavat, kuinka helposti haitalliset yhdisteet pääsevät tunkeutumaan betoniin. 
Huokoisuus ja huokosten koko riippuu betonimassan vesisementtisuhteesta. Hyvin 
kemiallista rasitusta kestävän ja tiiviin betonin edellytys on alhainen vesisementtisuh-
de. (Hanski 2013.)   
 
Hyvällä viemäriverkon suunnittelulla pystytään ehkäisemään korroosion vaikutuksia. 
Esimerkiksi viemärin hyvä tuuletus, turbulenssin vähentäminen ja viemärilinjan oikea 
mitoitus ovat asioita, mihin voidaan vaikuttaa suunnittelulla. (Suomen rakennusinsi-
nöörien liitto RIL ry 2010.) Rikkivedyn aiheuttamaa korroosiota voidaan estää erilai-
silla kemiallisilla tekniikoilla, mitkä vähentävät rikkivedyn muodostumista. Tällaisia 
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ratkaisuja ovat esimerkiksi pH:n säätäminen lipeän avulla, sulfidien saostaminen me-




Viemärissä syntyvistä hajuyhdisteistä aiheutuu toisinaan hajuhaittoja. Viemäristä pää-
see karkaamaan ympäristöön hajuyhdisteitä viemärien tuuletusputkia pitkin, pump-
paamoista tai kaivojen kansien raoista. Usein hajuhaittoja havaitaan pitkien hitaasti 
virtaavien siirtoviemäreiden tai niiden purkupaikkojen läheisyydessä. Lähteestä riip-
puen, jätevesi ei tuoreena kuitenkaan haise erityisen pahasti. Esimerkiksi asumisjäte-
vedet ovat paljo miedomman hajuisia kuin teollisuudesta tulevat jätevedet. Viemärissä 
hajun muodostumiseen vaikuttavat suuresti jätevedessä tapahtuvat muutokset. (Vol-
lertsen ym. 2006.) 
 
Hajuhaitta syntyy vasta, kun hajukaasussa olevat yhdisteet kulkeutuvat ihmisen haju-
reseptoriin ja haju koetaan epämiellyttävänä. Hajun kokeminen haittana on hyvin yk-
silöllistä ja reagoiminen hajuun vaihtelee yksilön herkkyyden mukaan. (Ecobio Oy 
2007, 6.) Hajuaistin herkkyyteen vaikuttavat elintavat sekä vireystila. Tupakointi esi-
merkiksi heikentää hajuaistia. Hajuaistin herkkyys voi vaihdella myös vuodenaikojen 
mukaan. Talvella haju saatetaan kokea vähemmän häiritsevänä kuin kesällä, koska 
kesällä vietetään enemmän aikaa ulkona, jolloin havaitaan ulkoilman muutoksia her-
kemmin. Hajun kokemiseen haittana vaikuttavat mm. tottumus hajuun, hajumielty-
mykset, sosiaaliset tekijät sekä suhtautuminen hajuun. Hajun leviämiseen ympäristös-
sä vaikuttavat tuuli, ilmanpaine, maastonmuodot sekä hajukaasuun ja lähteeseen vai-
kuttavat muuttujat. (Makkonen 2008.)  
 
Rikkivedyn haju koetaan yleensä erittäin epämiellyttävänä, koska se on voimakas ja 
haju on mätää kananmunaa muistuttava. Lisäksi hajukokemuksen yhteydessä voi il-
metä epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten ärsytysoireita silmissä ja hengitysteissä. 
(Ecobio Oy 2007, 6.) Rikkivedyn aiheuttama hajuhaitta vähentää pumppaamojen lä-
hellä olevan asutuksen asumisviihtyvyyttä. Lisäksi pumppaamojen ympäristössä rik-
kivetypitoisuudet voivat olla korkeitakin, joten terveyshaittojen muodostuminen haju-
haitan lisäksi voi olla mahdollista. Se voi aiheuttaa jopa pelkotiloja joillain asukkailla. 
Lisäksi pelko mahdollisesta kiinteistön arvon laskemisesta voi aiheuttaa stressiä.  
 
18 
Rikkivedyn hajukynnys on 0,008 ppm (Työterveyslaitos 2011a). Rikkivedyn haju on 
hento, mutta erottuva 0,77 ppm pitoisuudessa ja 4,6 ppm pitoisuudessa rikkivedyn 
haju on jo selvästi tunnistettavissa. Rikkivetypitoisuuden ollessa noin 30 ppm, haju on 
erittäin voimakas, mutta vielä siedettävissä. (Kaluschue 2004.) WHO:n suositusten 
mukaan ulkoilman rikkivetypitoisuuden tulisi olla alle 7 µg/m
3
 (0,005 ppm) 30 mi-
nuutin keskipitoisuutena, jotta vältyttäisiin hajuhaitoilta (Työterveyslaitos 2011a). 
 
3.3.1 Viemärihajujen muodostuminen ja koostumus 
 
Rikkivety on yleisin viemärissä tavattavista hajuyhdisteistä fermentaation tuotteina 
muodostuvien haihtuvien yhdisteiden (VOC) lisäksi. Viemärihajujen muodostumisen 
pääreaktioiksi on mielletty sulfaatin pelkistysreaktio ja fermentaatio prosessi, jotka 
tapahtuvat rinnakkain anaerobisissa olosuhteissa (kuva 5) (Riva & Sacco 2005). Rik-
kivetyä pidetään yleensä ns. indikaattorihajuna tutkittaessa viemärihajuja, koska sitä 
muodostuu samoissa olosuhteissa kuin muita hajuyhdisteitä ja se on helpoin mitata. 
Rikkivedyn käyttäminen indikaattorina on kuitenkin hieman ongelmallista, vaikka sen 
muodostumista tapahtuu samanlaisissa olosuhteissa kuin fermentaatiota, koska kaikki 
fermentaatiossa muodostuneet hajuyhdisteet eivät välttämättä haise. Siksi huomioon 




KUVA 5. Periaatekuva anaerobisissa olosuhteissa tapahtuvista prosesseista (HV-
Consult Aps 2013). 
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Fermentaatiossa suuren molekyläärisen painon omaavat yhdisteet, kuten proteiinit, 
pilkkoutuvat pienemmiksi. Fermentaation tuotteena on helposti haihtuvia yhdisteitä, 
joilla on pieni molekyläärinen paino (taulukko 4). Niitä ovat esimerkiksi merkaptaanit, 
skatolit, indolit, epäorgaaniset hapot, aldehydit, ketonit sekä nitraatti- ja rikkiatomeja 
sisältävät orgaaniset yhdisteet. Fermentaatiota tapahtuu biofilmissä, sedimentissä ja 
jätevedessä. (Riva & Sacco 2005.) 
 




3.3.2 Hajuhaittojen tutkiminen 
 
Hajun esiintymistä ympäristössä voidaan tutkia erilaisilla hajumittauksilla ja selvityk-
sillä. Selvitysmenetelmiä ovat mm. kenttähavainnointi, asukaspaneelitutkimus ja väes-
tökysely. Kenttähavainnoinnissa koulutettu ryhmä havainnoi ympäristössä esiintyvää 
hajua. Siinä määritetään hajun leviäminen, hajun esiintyminen (% kokonaisajasta) ja 
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tarvittaessa hajun miellyttävyys ja häiritsevyys. Asukaspaneeli puolestaan on viihty-
vyyshaitan suora määritysmenetelmä, missä alueen asukkaat toimivat havainnoitsijoi-
na. Asukaspaneelin avulla määritetään hajun esiintymistiheyttä, hajun leviämistä alu-
eella ja hajun aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa. Väestökysely on gallup-tyyppinen mene-
telmä mikä tehdään postitse, puhelimitse tai sähköisesti. Menetelmällä saadaan tietoa 





Tässä selvityksessä kuvattu kemikaalin syöttölaitteisto on PACS- hajunpoistoyksikkö 
(kuva 6), joka on PAC-Solution Oy:n kehittämä suomalainen cleantech- ratkaisu, joka 
on kehitetty poistamaan kunnallisten jätevesien rikkivety- ja ammoniakkikaasut hapet-
tamalla jätevettä kemiallisesti. PACS- hajunpoistoyksikkö toimitetaan asiakkaalle 
kokonaisleasingratkaisuna. Hapettavalla kemikaalilla estetään hajukaasujen syntymi-
nen, mutta sen avulla estetään myös viemärien korroosiota sekä parannetaan työtur-
vallisuutta. Kemikaalin vaikutus ulottuu annostelupisteestä jopa 8 km etäisyydelle. 
(PAC-Solution Oy 2010.) 
 
 
KUVA 6. PACS -hajunpoistoyksikkö (Pitkonen 2013). 
 
Jäteveteen syötettävä kemikaali on peretikkahapon ja vetyperoksidin kombinaatio. 
Kemikaali hajoaa vedessä ja hajoamisreaktiossa muodostuu paljon happea, mikä estää 
anaerobisten bakteerien toiminnan. Kemikaalin hajoamisreaktio on aluksi voimakas, 
jolloin rikkivedyn aiheuttama haju saadaan poistettua jätevedestä välittömästi. Kemi-
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kaali kuitenkin vapauttaa happea jäteveteen vielä useiden tuntien ajan, jolloin saavute-
taan riittävän pitkä vaikutus. (Hentunen 2013a.) Peretikkahappo hydrolysoituu vedes-
sä etikkahapoksi ja vetyperoksidiksi. Peretikkahapon hajoamiseen vaikuttavat pH, 
lämpötila sekä orgaanisen aineksen määrä. Hydrolyysi nopeutuu lämpötilan kasvaes-
sa. Hajoaminen kiihtyy, kun pH muuttuu emäksiseksi. Myös orgaaninen aines nopeut-
taa hajoamista. (Työterveyslaitos 2011b.)  
 
Kemikaalin syöttöyksikön annostelu tapahtuu automaattisella kalvopumpulla (kuva 7) 
hajunpoistoyksikön vieressä olevaan pumppukaivoon. Annostelu perustuu tässä yksi-
kössä redox -potentiaaliin, paineviemärilinjan pienen virtaaman vuoksi. Ennen kemi-
kaalin syötön aloitusta paineviemärilinjan jäteveden laatua tutkitaan. Annostelutavan 
ja -paikan valintaan vaikuttavat mm. pumppaamoiden sijainti linjalla, viipymä pump-
paamokaivolla sekä kokonaisvirtaama. (Hentunen 2013a.) 
 
 
KUVA 7. Kemikaalin syöttölaite (Hentunen 2013b). 
 
 





Rikkivetypitoisuudet mitattiin Kemiran H2S-Guard rikkivetymittarilla. Laite mittasi 
rikkivetypitoisuuden ja lämpötilan ilmasta kerran minuutissa. Laite lähetti tulokset on-
line datana palvelimelle, josta mittaustulokset voitiin noutaa. Mittaukset tehtiin yh-
teensä kuudessa eri mittauspisteessä (kuva 8). Mittauspisteinä olivat vietto-viemärin 
tarkastuskaivot. Mittauspisteet valittiin paineviemärin purkupaikalta sopivin välimat-
koin ja järjestyksessä vietto-viemäriä pitkin seuraavaa pumppaamoa kohden.  
 
 
KUVA 8. Mittauspisteet ja alueen korkeuskäyrät (StellaWeb 2013). 
 
Kadun päästä valittiin ylimääräinen mittauspiste (kaivo 6) suunnitelmasta poikkeavas-
ti kaivon 5 tilalle, koska ensimmäisen mittauskerran jälkeen todettiin, että rikkivetypi-
toisuudet olivat kaivossa 5 niin pienet koko mittausjakson ajan, ettei uusintamittausta 
kannattanut siellä tehdä. Kaivo 6 valittiin kadun päästä siksi, että haluttiin selvittää 
nouseeko rikkivetyä kadun päässä olevaan kaivoon. Kaivo 6 sijaitsee ylämäessä kai-
voon 2 nähden. Rikkivetymittari asennettiin tarkastuskaivojen rautaisiin kansiin ket-
julla ja voimakkailla magneeteilla. Kaivossa 1 rikkivetymittari kiinnitettiin poikkeuk-
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sellisesti vanhan muovisen tuuletusputken päähän, koska kaivon kaulus oli sisäpuolel-
ta muovia ja kaivon kansi liian pieni suurille magneeteille (kuva 9). 
 
 
KUVA 9. Rikkivetymittari kaivossa 1 (Pitkonen 2013). 
 
Rikkivetymittaukset suoritettiin viikkojen 12–16 aikana. Ensimmäisellä mittauskerral-
la mittausjaksot olivat viikoilla 12–13 48 tunnin mittaiset kaivoissa 1-4. Kaivossa 5 
mittarin annettiin mitata pääsiäisviikonlopun ylitse ja mittausjakso kaivossa 5 oli siten 
poikkeuksellisesti 7 vuorokautta. Viikolla 14 järjestettiin kemikaalin syötön lopetus-
koe. Kemikaalin syöttö keskeytettiin 2.4.–5.4. väliseksi ajaksi. Kemikaalia syöttävä 
pumppu käytiin pysäyttämässä manuaalisesti hajunpoistoyksikön kontilla. Viikolla 14 
mittausjaksot olivat vain 24 tunnin mittaiset neljässä mittauspisteessä (kaivot 1-3 ja 6). 
Mittausjakso pidettiin lyhyempänä ennakoitujen hajuhaittojen vuoksi, jotta kokeesta 
aiheutuva haitta asukkaille olisi mahdollisimman vähäinen. Viikoilla 15–16 tehtiin 
uusintamittaus, sen jälkeen kun kemikaalin syöttö oli laitettu jälleen päälle. Mittaus-
jaksot olivat jälleen 48 tunnin mittaiset. Rikkivetyä mitattiin tällöin kaivoista 1-4 ja 6. 
Kaikista mittaustuloksista tehtiin Excel –ohjelmistolla kuvaajat ja laskettiin maksimi-, 





Hajukysely suoritettiin läheisen asuinalueen asukkaille hajupäiväkirjan muodossa. 
Asuinalue valittiin hajukyselyn kohteeksi sen aikaisemman hajuhaittahistoriansa 
vuoksi. Alueen asukkaat ovat valittaneet viemärihajun aiheuttamasta hajuhaitasta en-
nen jätevettä hapettavan kemikaalin syötön aloittamista paineviemärilinjalla. Asuk-
kaiden tekemien hajuhavaintojen perusteella pystyttiin mallintamaan missä hajuhaitto-
ja ilmenee asuinalueella, kun kemikaalin syöttö keskeytetään. Kemikaalin syötön kes-
keyttämisellä pyrittiin mallintamaan tilannetta, missä kemikaalin syöttölaitteistoon on 
tullut jokin vika ja kemikaalin syöttöä ei tapahdu. Tällaisia vikatiloja voivat olla mm. 
ilmakuplien pääseminen kalvopumppuun, kemikaalin loppuminen sekä sähkölaittei-
den vauriot esimerkiksi ukkosen seurauksena. 
 
Jokaiselle asukkaalle lähetettiin saatekirje (liite 1), hajupäiväkirja –lomake (liite 2) 
sekä palautuskuori. Hajupäiväkirja pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaise-
na ja vähän vaivaa vaativana aikaisemmin tehtyjen hajukyselyiden huonon menestyk-
sen takia. Saatekirjeessä pyrittiin kertomaan selkeästi miksi hajupäiväkirjaa pyydettiin 
pitämään ja miksi vastaaminen oli tärkeää. Saatekirjeessä kerrottiin myös tarkemmin 
kokeesta eli mitä tullaan tekemään, kuka tekee ja miksi tekee. Lisäksi pahoiteltiin etu-
käteen kemikaalin syötön keskeyttämisestä asukkaille mahdollisesti aiheutuvia haitto-








Mitatut rikkivetypitoisuudet olivat kaivoissa 1-2 ensimmäisen mittauskerran aikana 
epätavallisen korkeita (kuvat 10-11). Silloin, kun kemikaalin syöttö on päällä ja toimii 
normaalisti, ei rikkivetyä pitäisi päästä muodostumaan. Syy korkeisiin pitoisuuksiin 
selvisi, kun huomattiin, että kemikaalin syöttölaitteeseen oli tullut mekaaninen vika. 
Vika korjattiin välittömästi. Mekaanisesta viasta johtunut kemikaalin syötön estymi-
nen vääristää ensimmäisen mittauskerran mittaustuloksia. Maksimipitoisuus kaivossa 
1 oli jopa 143 ppm ja keskiarvo yli 40 ppm ensimmäisellä mittauskerralla. Korkeat 
pitoisuudet ajoittuvat kaivoissa 1-2 iltapäivälle päivittäin, mikä johtuu todennäköisesti 
vähäisestä vedenkulutuksesta paineviemärilinjalla päivän aikana. Päivän aikana kerty-
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nyt jätevesi on joutunut viipymään paineviemärissä. Viipyneen jäteveden purkautumi-
nen vietto-osuudelle näkyy siten hetkellisinä pitoisuuksien kohoamisina.  
 
Kaivo 2 oli paineviemärin purkupaikalta seuraava mittauspiste. Purkupaikan läheisyys 
oli havaittavissa selvästi kohonneina pitoisuuksina vielä kaivossa 2 (kuva 11). Mikäli 
pitoisuudet olisivat näin korkeita jatkuvasti kaivoissa 1-2, ne voisivat aiheuttaa kor-
roosiota, mikäli kyseessä olisi betoninen viettoviemäri. Tässä selvityksessä tutkittu 
viettoviemäri oli muovia. Muoviputki ei ole altis korroosiolle. Tarkastuskaivot olivat 
kuitenkin betonisia. Kaivossa 2 oli havaittavissa lievää betonin korroosiota. Myös 
kaivojen rautaisissa kansissa oli havaittavissa korroosiota. 
 
Näin suuret pitoisuudet ovat vaaraksi työturvallisuudelle. Rikkivetypitoisuuksien ol-
lessa yli 50 ppm, ilmenee polttavaa kipua ja kyynelvuotoa silmissä. Yli 100 ppm pi-
toisuuksissa ilmenee mm. päänsärkyä, huimasta, pahoinvointia ja sekavuutta. Lisäksi 
ihmisen hajuaisti turtuu yli 100 ppm pitoisuuksissa, mikä lisää vakavan myrkytyksen 
riskiä. Rikkivedyn HTP –arvo 15 minuutin ajalle on 10 ppm. Rikkivety aiheuttaa 
epämiellyttävää hajua, kun pitoisuudet ovat yli 30 ppm.   
 
 

















































































KUVA 11. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 2 ensimmäisen mittauskerran aikana. 
 
Kaivossa 3 pitoisuudet (kuva 12) olivat selvästi pienemmät ensimmäisellä mittausker-
ralla, kuin kaivoissa 1 ja 2. Keskiarvo oli 3,9 ppm ja maksimipitoisuus oli 64,2 ppm. 
Korkeaan maksimipitoisuuteen voi vaikuttaa toisesta lyhyestä viettoviemärin haarasta 
tuleva jätevesi. Rikkivetyä pystyy muodostumaan myös viettoviemärissä, mikäli jäte-
veden virtaus on hidasta ja viemäri on päässyt limoittumaan sekä ilmanvaihto on huo-
no. Mitatut pitoisuudet voivat aiheuttaa lievää hajua. Kaivossa 4 (kuva 13) olivat rik-
kivetypitoisuudet ensimmäisellä mittauskerralla jo selvästi pienemmät verrattuna kai-
voihin 1-3. Kaivoon 4 tulee isommalta alueelta jätevettä ja virtaama kasvaa. Hetkelli-
sesti pitoisuudet olivat kuitenkin niin korkeat, että hajua voisi olla ilmetä. Alueelta ei 
kuitenkaan ole koskaan raportoitu hajuhaittoja. Hetkelliset pitoisuuksien kohoamiset 
eivät aiheuta ongelmia, kun viemärin tuuletus toimii oikein. Keskimäärin rikkivetyä 
oli alle 2 ppm koko ensimmäisen mittauskerran ajan. Alle 2 ppm pitoisuuksista ei ole 
















































































KUVA 12. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 3 ensimmäisen mittauskerran aikana. 
 
 
KUVA 13. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 4 ensimmäisen mittauskerran aikana. 
 
Viettoviemäri-osuudelta viimeiseksi valitussa mittauspisteessä eli kaivossa 5 rikkive-
typitoisuudet olivat koko mittausjakson ajan alle 2 ppm (kuva 14). Mittausjakso oli 
paljon pidempi kuin muissa kaivoissa, koska mittarin annettiin mitata kaivossa rikki-
vetyä poikkeuksellisesti 7 vuorokautta. Kaivo 5 sijaitsee n. 1 kilometrin päässä paine-
viemärin purkupaikasta eli kaivosta 1. Mittaustulos oli odotetunlainen, sillä kaivoon 5 


























































































































































alueelta. Virtaama on paljon suurempi kuin vietto-osuuden alkupäässä. Kaivo 5 on 
viimeinen suurempi kokoomapiste ennen seuraavaa pumppaamoa.  
 
 
KUVA 14. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 5 ensimmäisellä mittausjaksolla. 
 
Pitkän mittausjakson sekä matalien mitattujen pitoisuuksien perusteella ei nähty tar-
peelliseksi tehdä uusintamittausta kaivosta 5. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei 
paineviemärilinjalta purkautuva rikkivetypitoinen jätevesi vaikuta enää n. 1 km päässä 
purkupaikasta. Rikkivedystä ei aiheudu korroosio-, haju- tai terveyshaittoja mitatuissa 
pitoisuuksissa. Alla olevaan taulukkoon 5 on koottuna ensimmäisen mittausjakson 
aikana mitattujen rikkivetypitoisuuksien mittausajat sekä maksimi-, minimi- ja kes-
kiarvot mittauspisteittäin. 
 
TAULUKKO 5. Rikkivetypitoisuuksien maksimi-, minimi- ja keskiarvot ensim-
mäisen mittausjakson aikana. 









1 18.3.–20.3. 143,3 5,8 43,5 
2 20.3.–22.3. 62,1 1,9 8,2 
3 22.3–25.3. 64,2 1,2 3,9 
4 25.3.–27.3. 11,3 0,7 1,6 

















































































































Kemikaalin syöttö keskeytettiin viikolla 14 ja rikkivetypitoisuudet mitattiin kaivoista 
1-3 ja 6 (kuvat 15-18). Ensimmäisen mittauskerran perusteella mittaukset suoritettiin 
vain kaivoissa 1-3, koska kaivoissa 4 ja 5 ei mitattu merkittäviä rikkivetypitoisuuksia. 
Kaivojen 1-3 lisäksi valittiin mittauspiste 6 kadun päästä, koska haluttiin tutkia nou-
seeko rikkivetyä kadun päässä olevaan kaivoon. Kaivossa 1 oli odotetusti korkeimmat 
pitoisuudet, maksimi oli 56,2 ppm ja keskiarvo 18,5 ppm. Mitatut pitoisuudet olivat 
kaikissa mittauspisteissä (1-3 ja 6) paljon pienemmät kuin ensimmäisellä mittausker-
ralla. Syöttölaitteiston mekaaninen vika todennäköisesti vaikutti edelleen myös tähän 
mittauskertaan. Vika korjattiin heti ja kemikaalia ehdittiin annostella muutama päivä 
ennen kuin kemikaalin syöttölaitteisto käytiin sulkemassa manuaalisesti. Hitaan vir-
taaman takia ei voida varmuudella sanoa, onko mittaushetkellä purkautunut jätevesi 
ollut kuinka hapettunutta. Todennäköisesti kemikaalia on ehditty annostelemaan sen 
verran, että se vaikuttaa tuloksiin.  
 
 











































































































Kaivo 1, ei kemikaalin syöttöä 
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KUVA 16. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 2, kemikaalin syöttö pois päältä. 
 
 


















































































































































































































Kaivo 6, ei kemikaalin syöttöä 
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KUVA 18. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 3, kemikaalin syöttö pois päältä. 
 
Mitatut pitoisuudet kaivossa 1 voivat aiheuttaa hajuhaittaa. Kaivossa 2 rikkivetypitoi-
suus oli alle 16 ppm koko mittausjakson, mikä voi aiheuttaa lievää hajua. Kaivossa 3 
puolestaan rikkivetypitoisuus oli yli 30 ppm seitsemän kertaa mikä voisi aiheuttaa 
hajua. Taulukossa 6 on koottuna viikolla 14 tehtyjen mittausten maksimi-, minimi- ja 
keskiarvot. 
 
TAULUKKO 6. Rikkivetypitoisuuksien maksimi-, minimi- ja keskiarvot kemi-
kaalin syötön lopetuskokeen aikana. 









1 2.-3.4. 56,2 0,5 18,5 
2 3.-4.4. 15,6 1,9 4,6 
6 4.-5.4. 2,3 0,8 1,2 
3 5.-6.4. 47,6 1,2 5,1 
 
Uusintamittauksen aikana rikkivetypitoisuudet kaikissa kaivoissa (1-4 ja 6) pienenivät 
edelleen verrattuna aikaisempiin mittauskertoihin (kuvat 19-23). Kemikaalin syöttö 
alentaa rikkivetypitoisuuksia selvästi. Erityisesti kaivon 2 pitoisuudet alenivat niin, 
etteivät pitoisuudet aiheuta enää kuin mahdollisesti lievää hajua. Kaivossa 1 oli edel-
leen suurimmat pitoisuudet, mutta maksimipitoisuus oli selvästi alempi, nyt vain 22,6 











































































































Kaivo 3, ei kemikaalin syöttöä 
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toisuuksien ollessa alle 5 ppm korroosiota ei tapahdu enää merkittävissä määrin. Tau-
lukkoon 7 on kerätty uusintamittauksen ajalta maksimi-, minimi- ja keskiarvot. 
 
 
KUVA 19. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 1 uusintamittauksen aikana. 
 
 





























































































































































Kaivo 2, uusintamittaus 
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KUVA 21. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 6 uusintamittauksen aikana. 
 
 


























































































































































































Kaivo 3, uusintamittaus 
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KUVA 23. Rikkivetypitoisuudet kaivossa 4 uusintamittauksen aikana. 
 
TAULUKKO 7. Rikkivetypitoisuuksien maksimi-, minimi- ja keskiarvot, uusin-
tamittauksen aikana. 










1 8.-10.4. 22,6 1,0 4,6 
2 10.–12.4. 13,4 0,9 1,8 
6 12.–15.4. 1,4 0,5 0,7 
3 15.–17.4. 41,1 0,6 3,7 




Hajupäiväkirjoja lähettiin asukkaille yhteensä 11 kappaletta. Palautuneita hajupäivä-
kirjoja oli 6 kappaletta. Aikaisempien hajukyselyiden huonon menestyksen perusteella 
ei odotettu näin hyvää hajupäiväkirjojen palautumista. Hajuhavaintoja tehtiin yhteensä 
28 kappaletta hajupäiväkirjan pidon aikana viikoilla 13–15 (kuva 23). Yksi palautu-
neista hajupäiväkirjoista ei sisältänyt mitään havaintoja. Hajupäiväkirjan tulosten pe-
rusteella kaikki tehdyt hajuhavainnot sijoittuivat kaivon 2 ympäristöön ja kaivolta 1 
laskeutuvan rinteen alapuolella sijaitsevien asuinrakennusten kohdalle. Kaivossa 2 
mitatut pitoisuudet vaikuttavat suoraan asuinalueella havaittavaan hajuun. Kaivoon 2 














































































Kaivo 4, uusintamittaus 
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pitkin katoille. Sopivissa sääolosuhteissa, kuten matalapaineella, haju painuu maan-
pinnalle eikä sekoitu ulkoilmaan ylempänä katutasosta.  
 
 
KUVA 24. Hajuhavaintojen määrät päivittäin kyselyn aikana. 
 
Kaikkien havaintojen kestoajalta ei ole mitattuja rikkivetypitoisuuksia asuinalueelta. 
Esimerkiksi 25.3. tehtiin 4 hajuhavaintoa, mutta rikkivetymittari oli silloin kaivossa 4. 
Rikkivetypitoisuusmittausten perusteella kaivoissa 1 ja 2 ilmeni suurimmat pitoisuu-
det. Kaivot 3-5 olivat liian kaukana asuinalueesta, jonne hajukysely suoritettiin, joten 
kaivoista 3-5 mitatuista rikkivetypitoisuuksista ei voida johtaa yhteyttä hajuhavaintoi-
hin. Myös kaivossa 6 tehdyt mittaukset osoittivat, ettei rikkivetyä nouse kadun päässä 
olevaan kaivoon merkittäviä määriä. Hajukyselyn aikana olisi pitänyt mitata rikkive-
tyä vain kaivoista 1 ja 2. Kaikkien tehtyjen havaintojen aikana ilmenneitä rikkivetypi-
toisuuksia ei saatu selvitettyä tällä tutkimuksella. Alla olevassa taulukossa 8 on esitet-
ty hajuhavaintojen aikana mitatut rikkivetypitoisuudet kaivoissa 1,2 ja 6.  
 
TAULUKKO 8. Rikkivetypitoisuudet kaivoissa 1,2 ja 6 hajuhavaintojen aikana. 
Päivämäärä Havaintojen 
määrä 
Mittauspiste Aika H2S [ppm] 
2.4. 1 1 16:30 39,1 
3.4. 1 2 20:30 10 
4.4. 4 6 19:10–20:00 1,1 
9.4. 1 1 19:30 2 













Hajuhavaintojen määrät päivittäin 
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12.4. 1 6 10:00 1 
 
Kaivoissa 1,2 ja 6 mitatut pitoisuudet olivat hyvin yllättäviä, kun hajuhavaintoja oli 
tehty, sillä pitoisuudet olivat hyvin pieniä. Asukkaista vain yksi oli tehnyt hajuhavain-
non 2.4., jolloin rikkivetypitoisuus kaivossa 1 oli keskimäärin 23 ppm päivän aikana. 
Havaintohetkellä pitoisuus oli jopa 39,1 ppm, mikä on pitoisuus, jossa rikkivety aihe-
uttaa epämiellyttävää hajua. Tutkimusten mukaan rikkivedyn haju on selvästi tunnis-





Kohteeseen purkautuva paineviemäri on n. 11 km pitkä vesiosuuskunnan siirtoviemä-
ri. Viemärilinjalla virtaama on hidas, noin 30 m
3
/d, joka johtuu matalasta liittyjämää-
rästä viemärilinjan kapasiteettiin nähden. Jäteveden viipymä pääsee muodostumaan 
liian pitkäksi. Paineviemäriin on liittynyt myös majoituspalveluilta tarjoava yritys, 
mikä voi lisätä kuormitusta hetkittäin. Tulosten perusteella kemikaalin syöttö alentaa 
rikkivetypitoisuuksia merkittävästi viettoviemärissä. Ilman kemikaalin syöttöä mitatut 
rikkivetypitoisuudet aiheuttavat hajuhaittoja, betonin korroosiota sekä ovat riski työ-
turvallisuudelle kaivoissa 1-2. Mikäli kemikaalin syöttöä ei tapahdu, läheiselle asuin-
alueelle aiheutuu hajuhaittaa. Erityisesti kaivon 2 ympäristössä ilmenee hajuhaittoja, 
kun kemikaalin syöttö keskeytyy. Kadun päästä mitattujen rikkivetypitoisuuksien pe-
rusteella voidaan todeta, ettei kaivolta 2 nouse rikkivetyä kadun päässä olevaan kai-
voon merkittäviä määriä. Kaivo 2 tuulettuu siihen liitettyjen taloputkien kautta. Paine-
viemäriltä purkautuvasta jätevedestä ei nouse rikkivetyä enää n. 300 metrin etäisyy-
dellä purkupaikasta eli kaivolla 3. Tulosten perusteella on aiheellista jatkaa rikkivety-
pitoisuuksien mittaamista paineellisten siirtoviemärien purkupaikoilla. Pitkien paine-
viemärien jälkeisten betonisten viettoviemärien määrä ja kunto on suositeltavaa tutkia 
rikkivedyn aiheuttaman korroosion vuoksi. Jäteveden ominaisuuksien tutkiminen ve-
sianalyyseilla sekä virtaaman kehittymisen tutkiminen viemärilinjoilla on ongelma-
kohtien paikantamisen kannalta tärkeää. Kemiallisten tekniikoiden avulla pystytään 
tehokkaasti vähentämään rikkivedyn muodostumista ja siitä aiheutuvia korroosio- ja 
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LIITE 1. 
   Hajukyselyn saatekirje 
 





Riutan asuinalueella tullaan tekemään viikkojen 12–16 aikana jätevesiviemäreissä 
esiintyvään rikkivetyyn liittyvää tutkimusta. Tutkimuksien aikana joudutaan katkai-
semaan kemikaalin syöttö viikolla 14, pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tutki-
mus tehdään Mikkelin Vesilaitoksen ja Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluiden teet-
tämänä opinnäytetyönä, jonka suorittaa ympäristöteknologian insinööriopiskelija Pau-
la Pitkonen Mikkelin ammattikorkeakoulusta.  
 
Hajukysely on viihtyisyyshaitan suora määritysmenetelmä, jossa ympäristön asukkaat 
toimivat havainnoitsijoina. Menetelmän avulla pyritään kartoittamaan viemärissä 
esiintyvän rikkivedyn aiheuttaman hajuhaitan esiintyvyyttä asuinalueella. Vastaukset 
ovat tärkeitä niin asukkaiden, opinnäytetyöni sekä Mikkelin Vesilaitoksen että Mikke-
lin Seudun Ympäristöpalveluiden kannalta hajuongelman seuraamiseksi. 
 
Pyydämme Teitä pitämään hajupäiväkirjaa, johon kirjataan havainnot hajuista viikko-
jen 13–15 (25.3.- 14.4.2013) aikana. Hajuhavainnot voi kirjata tämän saatekirjeen 
liitteenä olevaan hajupäiväkirjaan ja palauttaa oheisella valmiiksi maksetulla palau-
tuskuorella 19.4.2013 mennessä tai ilmoittaa hajuhavainnot suoraan Paula Pitkoselle 
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